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VILNIAUS % VANDENYS

e

(paradas)
Naujy vartotojy skyriaus vadové Giedré Tamogaitiené

(pavardé. pareigos)
2017-02-27

PRISIJUNGIMO SALYGOS Nr. 17/243

Vandens tiekimui ir nuotckoms Vilniaus mieste (gyvenvietéje)

Objekto pavadinimas: Kvartaliniai vandentiekio ir nuoteky tinklai.
Objekto adresas: Pumpury g., Naslai¢iy g., Kardeliy g.
Pareiskéjas: UAB ,,Bautera®.
GERIAMOIJO VANDENS TIEKIMUI

tikst.kub.m./metus -/12,0 kub.m./d. -/ 2,0 kub.m./h.maks., gaisrams gesinti: lauko - Us, vidaus - I/s.
Vandens slégis prijungimo vietoje: abs.alt.+0,00-200 m.
UZsakovas privalo: suprojektuoti ir pakloti kvartalinj vandentiekio tinkla, prisijungiant j esamus
privacius d110 mm vandentiekio tinklus BaltieSos g. (kvartalo viduje numatyti Ziedinius tinklus).,
gavus rastiska UAB ,,DanJana“ sutikimg pasijungimui. Projektuojamo vandentiekio tinklo skersmenj
parinkti jvertinant perspektyvinius vartotojus. Suprojektuoti ir pakloti vandentiekio at3akas iki sklypy
riby.
NUTEKAMUIJU VANDENU NULEIDIMUI

tikst.kub.m./metus -/12,0 kub.m./d. -/ 2,0 kub.m./h.maks., uZterStumas BDS5 250 mg/1.
Uzsakovas privalo: suprojektuoti ir pakloti kvartalinj nuoteky tinklg (su atSakomis iki sklypo ribos)
pasijungiant j esamus priva¢ius d200 mm nuoteky tinklus BaltieSos g, gavus rastiska UAB , DanJana“
sutikimg pasijungimui. Projektuojamy kvartaliniy nuoteky tinkly skersmenj parinkti jvertinant
perspektyvinius vartotojus.
Kiti reikalavimai: paruo3ta dokumentacijq pateikti perZitréjimui j UAB ,,Vilniaus vandenys".

Prisijungiant nuo privadiy vandentiekio tinkly po esamos vandens apskaitos, abonentiné sutartis su
UAB ,,Vilniaus vandenys* nebus sudaroma.

Bendro naudojimo tinklai turi biiti perduoti Vilniaus m. savivaldybés nuosavybén.

Sudaryti sutartj su UAB ,,Vilniaus vandenys" dél tinkly statybos /J. Svaikevig, julija.svaikevic@vv.1v.

Bendrové per privacius tinklus negarantuoja normalaus vandens tiekimo ir nuoteky nuleidimo.

Tinklus projektuoti 1§ vamzdZiy, armatiiros ir fasoniniy daliy pagal UAB ,Vilniaus vandenys* patvirtintas
technines specifikacijas, kurias galite rasti http://www.vv.It/It/partneriams/.

Gatviy vaZiuojamojoje dalyje, asfaltbetonio dangoje, ant inZineriniy komunikacijy Suliniy pastatyti
plaukiojanéio tipo Suliniy dangius. PoZeminiy inZineriniy komunikacijy Suliniy dangiy Zenklinimui
vadovautis Vilniaus m. savivaldybés administracijos direktoriaus 2005-02-14 jsakymu Nr. 30-222.

InZineriniams tinklams Zyméti statyti cinkuoto metalo stovus ir naudoti plastikines lenteles.

Prisijungimo salygos galioja tol, kol galioja statybg leidZiantis dokumentas. Jei per 3 metus nuo salygy
isdavimo datos nebus gautas statyby leidZiantis dokumentas, biitina gauti naujas prisijungimo sglygas arba
pratesti Siy salygy galiojimo laikg.

Daugiau aktualios informacijos dél prisijungimo tolimesniy Zingsniy bei kity UAB ,Vilniaus vandenys"
teikiamy paslaugy galite rasti http://www.vv.It/lUnamams/kaip_tapti_klientu/ arba
http://www.vv.lV/IVimonems/tapti_klientu/,

Salygas ruose: J. StaSyté 2017-02-27
(vardas, pa
Su salygomis
SUTINKU 201__m. meén.___d.
(u2sakovas ar jo jgaliotas asmuo)
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